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						Oddajemy Państwu do ręki zbiór praktycznych przykładów aplikacji modułów sterujących
					
				

				
					
						pracą  urządzeń domowych takich jak : oświetlenie, ogrzewanie, zarządzanie energią oraz
					
				

				
					
						bram wjazdowych. Zamieszczone poniżej rozwiązania stanowią tylko niewielką część
					
				

				
					
						możliwych zastosowań naszych aparatów. Mamy nadzieję, że przedstawione opisy i schematy
					
				

				
					
						wyrobią Państwu pogląd na możliwości techniczne tych małych, a jakże wyrafinowanych
					
				

				
					
						użytkowo modułów.
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						Przykład 8
					
				

				
					
						Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją.
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						 
					
					
						Przykład 9
					
				

				
					
						Sterowanie pracą boilera.
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						 
					
					
						Przykład 10
					
				

				
					
						Sterowanie obwodami przy pomocy linii telefonicznej.
					
				

			

		

		
			
				
					
						      Przykład 1
					
				

				
					
						      Optymalizacja zasilania.
					
				

			

			
				
					
						Na rysunku numer 1 pokazano sposób przyłączenia przekaźnika priorytetowego
					
				

				
					
						CDS16 trójfazowego. Pozwala on na optymalizację zasilania urządzeń elektrycznych
					
				

				
					
						znajdujących się w domu lub biurze. Konieczność taka zachodzi wówczas gdy suma
					
				

				
					
						mocy urządzeń zainstalowanych przekracza moc dostarczaną przez zakład
					
				

				
					
						energetyczny lub zdeterminowana jest przez dopuszczalne obciążenie kabla
					
				

				
					
						zasilającego. W przypadku gdy całkowity pobór prądu w którejś z faz przekracza
					
				

				
					
						wartość nastawioną na froncie przekaźnika ( czas detekcji 500ms), odłączony zostaje
					
				

				
					
						obwód niepriorytetowy zasilany z tej fazy. Przekroczenie nastawionego zakresu prądu
					
				

				
					
						w fazie:
					
				

				
					
						L1 – wyłączenie obwodu 1 (zacisk nr 12, sygnalizacja na froncie przekaźnika żółtym
					
				

				
					
						LED-em oraz sygnał na zacisku nr 3 – możliwość zdalnej sygnalizacji)
					
				

				
					
						L2 – wyłączenie obwodu 2 ( zacisk nr 14, sygnalizacja na froncie przekaźnika żółtym
					
				

				
					
						LED-em oraz sygnał na zacisku nr 5 – możliwość zdalnej sygnalizacji)
					
				

				
					
						L3 – wyłączenie obwodu  3 (zacisk nr 16, sygnalizacja na froncie przekaźnika żółtym
					
				

				
					
						LED-em  oraz sygnał na zacisku nr 7 – możliwość zdalnego sterowania).
					
				

			

			
				
					
						 = 1 ( ok. 3500W przy U
					
					
						f 
					
					
						=230V), obwody mogą być odłączane bezpośrednio
					
				

				
					
						przez przekaźnik CSD16. Dla większych mocy konieczne jest sterowanie za pomocą
					
				

				
					
						styczników CT (patrz przykład na rys. nr 1).
					
				

				
					
						Niedopuszczalne jest przyłączanie do obwodów niepriorytetowych obwodów
					
				

				
					
						oświetleniowych (za wyjątkiem żarowych)  lub z silnikami elektrycznymi.
					
				

				
					
						Dla tego typu obwodów również konieczne jest sterowanie za pomocą styczników CT.
					
				

				
					
						Odbiory trójfazowe rezystancyjne (np. piece akumulacyjne, bojlery) można podłączyć
					
				

				
					
						bezpośrednio do obwodów niepriorytetowych przekaźnika CSD16 jeżeli ich moc jest
					
				

				
					
						mniejsza niż 3500W na 1fazę. Przy większym obciążeniu – sterowanie stycznikiem
					
				

				
					
						CT. Odbiory silnikowe 3 fazowe mogą być sterowane tylko przy użyciu stycznika CT,
					
				

				
					
						gdyż zachodzi konieczność jednoczesnego odłączenia trzech faz (patrz rys. nr 1).
					
				

				
					
						W przypadku gdy  pobór prądu w każdej z faz L1, L2, L3 (obwód priorytetowy plus
					
				

				
					
						niepriorytetowy) lub chociaż w jednej z nich przekracza 90A konieczne jest
					
				

				
					
						stosowanie przekładników prądowych In/5A (poziom detekcji powinien być
					
				

				
					
						nastawiony na 5A). Sposób połączenia dla tego przypadku pokazany jest w katalogu
					
				

				
					
						na stronie 32.
					
				

				
					
						Istnieje możliwość jednoczesnego odłączenia obwodów niepriorytetowych („zrzut
					
				

				
					
						wymuszony”) przez zwarcie styków 1 i 2 na przykład odłączenie nadzorowane przez
					
				

				
					
						zegar IHP.  Dane techniczne przekaźnika priorytetowego CDS16 trójfazowego
					
				

				
					
						znajdują się w katalogu na stronie 32.
					
				

			

			
				
					
						Do sterowania jednofazowymi obwodami można zastosować przekaźnik priorytetowy
					
				

				
					
						CDS10 ( dwa obwody niepriorytetowe ) lub CDSc16 (cztery obwody niepriorytetowe)
					
				

				
					
						Opis ich działania, sposób podłączenia oraz dane techniczne znajdują się w katalogu
					
				

				
					
						na stronach 31 i 32.
					
				

			

			
				
					
						Powtórne przyłączenie odbiorów niepriorytetowych następuje po 5 minutach i jeżeli w
					
				

				
					
						dalszym ciągu natężenie prądu jest większe od wartości nastawionej, następuje
					
				

				
					
						ponowne wyłączenie (po czasie 500ms). Cykl ten powtarza się aż do chwili gdy
					
				

				
					
						natężenie prądu osiągnie wartość poniżej wartości nastawionej.
					
				

				
					
						W przypadku gdy obciążenie obwodu niepriorytetowego nie przekracza 15A przy
					
				

				
					
						cos
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						Przykład 2
					
				

				
					
						Sterowanie oświetleniem furtki i ogrodu
					
				

			

			
				
					
						Na rysunku numer 2 i 3 pokazano sposób zasilania i sterowania oświetleniem furtki i
					
				

				
					
						ogrodu. Oczywiście określenie „furtka” i „ogród” mają tutaj znaczenie symboliczne
					
				

				
					
						gdyż pod tą nazwą kryją się np. wejścia na teren osiedla czy biurowca oraz oświetlenie
					
				

				
					
						przyległego terenu czy też zewnętrzna iluminacja obiektu.
					
				

				
					
						Przy opracowaniu tej aplikacji wzięto pod uwagę różne funkcje jakie powinno
					
				

				
					
						spełniać oświetlenie zewnętrzne.
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Oświetlenie furtki i tablicy z numerem domu przez czas od zmierzchu do świtu.
					
				

				
					
						Ta część oświetlenia sterowana jest przy pomocy łącznika zmierzchowego IC200
					
				

				
					
						(na rys.nr 2 aparat B1) lub IC2000 (dane techniczne w katalogu na stronie 25),
					
				

				
					
						który załącza lub wyłącza za pomocą stycznika CT ( na rys. nr 2 aparat K1)
					
				

				
					
						oświetlenie po stwierdzeniu przez fotokomórkę nastawionego natężenia
					
				

				
					
						oświetlenia.
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Oświetlenie ogrodu przez czas od zmierzchu do czasu żądanego przez
					
				

				
					
						użytkownika (oszczędność energii). Ta część oświetlenia jest sterowana przy
					
				

				
					
						pomocy łącznika zmierzchowego B1, który poprzez stycznik K1 załącza stycznik
					
				

				
					
						K2, a ten z kolei zamyka obwód oświetlenia ogrodu. Programowalny przełącznik
					
				

				
					
						czasowy IHP (na rys. nr 2 aparat Z1) steruje czasem wyłączenia oświetlenia (dane
					
				

				
					
						techniczne w katalogu na stronie 24). Przełącznik S1 umożliwia wybór sposobu
					
				

				
					
						wyłączenia oświetlenia:
					
				

				
					
						pozycja „auto”- sterowanie wyłączeniem za pomocą programowalnego
					
				

				
					
						                          przełącznika Z1
					
				

				
					
						pozycja „ręczny”- sterowanie wyłączeniem za pomocą łącznika zmierzchowego
					
				

				
					
						                              B1 (oświetlenie ogrodu od zmierzchu do świtu).
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Oświetlenie ścieżki furtka – dom przez czas potrzebny na pokonanie tego
					
				

				
					
						dystansu. Ta część oświetlenia jest sterowana przez łącznik zmierzchowy B1,
					
				

				
					
						łącznik czasowy MIN (na rys. nr 3 aparat K3) oraz czujniki fotoelektryczne do
					
				

				
					
						kontroli obecności (na rys. nr 3 aparaty B2 i B3). Łącznik zmierzchowy po przez
					
				

				
					
						stycznik K1 uaktywnia układ w czasie od zmroku do świtu. Łącznik czasowy po
					
				

				
					
						otrzymaniu sygnału od czujnika B2 lub B3 załącza oświetlenie ścieżki na czas
					
				

				
					
						nastawiony na podziałce tarczy (zakres czasowy od 1 do 7 minut).
					
				

				
					
						Układ działa w kierunku przechodzenia „furtka – dom” oraz „dom – furtka”.
					
				

				
					
						Powtórzenie działania: po 20 sekundowym działaniu łącznik czasowy jeśli
					
				

				
					
						otrzyma następny sygnał od czujnika B2 lub B3 przedłuża czas oświetlenia o czas
					
				

				
					
						nastawiony.
					
				

				
					
						Dane techniczne łącznika czasowego MIN znajdują się w katalogu na stronie 21.
					
				

				
					
						Dane techniczne czujnika fotoelektrycznego B2 i B3 znajdują się w katalogu
					
				

				
					
						„Detekcja. Czujniki elektroniczne i elektromechaniczne Telemecanique” na stronie
					
				

				
					
						13. Numer katalogu KATKT 76522PL.
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						Przykład 4
					
				

				
					
						Sterowanie oświetleniem garaż – dom.
					
				

			

			
				
					
						Na rysunku numer 6 pokazano sposób oświetlenia przejścia pomiędzy domem a
					
				

				
					
						garażem. Działanie układu polega na tym, że po podaniu impulsu przyciskiem S1 lub
					
				

				
					
						S2 włączamy oświetlenie na czas nastawiony na łączniku czasowym MIN (na rys. nr 6
					
				

				
					
						aparat K10), po tym czasie następuje samoczynne wyłączenie oświetlenia.
					
				

				
					
						Przyciśnięcie przycisku S1 lub S2 po 20 sekundowym działaniu łącznika czasowego
					
				

				
					
						przedłuża czas oświetlenia o czas nastawiony. Układ ten znajduje również szerokie
					
				

				
					
						zastosowanie przy oświetleniu klatek schodowych i korytarzy.
					
				

				
					
						Łącznik czasowy MIN w zależności od wyboru trybu pracy (patrz rysunki w katalogu
					
				

				
					
						na stronie 21) pracuje tak jak opisano powyżej lub w ten sposób, iż część oświetlenia
					
				

				
					
						jest sterowana przyciskami impulsowymi i wyłączana samoczynnie po nastawionym
					
				

				
					
						czasie zaś druga część sterowana jest np. łącznikiem biegunowym prostym i jest
					
				

				
					
						włączona przez cały czas gdy obwód pozostaje zamknięty.
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